
Rotazione di 360°
cambiamento di direzione

Rotazione di 180°
inversione di direzione

Rotazione di 90°
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Servizi igienici
Nei servizi igienici devono essere garantite le manovre di una sedia a ruote necessarie per l’utilizzazione degli apparecchi sanitari.
Vanno quindi rispettate determinate misure e altezze con una preferenza per porte scorrevoli o che aprono verso l’esterno.

Il lavabo deve avere le seguenti caratteristiche:
lo spazio di accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo deve essere minimo di 80 cm
del tipo sospeso senza colonna, col piano superiore posto a cm 80 dal pavimento
rubinetti con manovra a leva e, ove prevista, con erogazione dell’acqua calda regolabile mediante miscelatori termostatici
Il wc e bidet deve avere le seguenti caratteristiche:

lo spazio necessario all’accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, deve essere
minimo 100 cm misurati dall’asse dell’apparecchio sanitario;

preferibilmente sono di tipo sospeso, con il piano posto a cm 45-50 dal calpestio
l’asse della tazza w.c. o del bidet deve essere una distanza minima di cm 40 dalla parete laterale e il bordo anteriore a cm 75-80 dalla parete posteriore.

Impugnatura ribaltabile

Impugnatura orizzontale
Lungh: 100 cm

Impugnatura ribaltabile

Impugnatura orizzontale
Lungh: 100 cm

DISEGNI NON RIPRODUCIBILI IN COPIA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DEL PROGETTISTA

PIANTE ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI
DIMOSTRAZIONE ACCESSIBILITA'

BARRIERE ARCHITETTONICHE
SERVIZI IGIENICI

Istituto Comprensivo Lodi I
Scuola Primara "E. De Amicis"
via della Calca - 26900 LODI
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PIANTA
SERVIZI IGIENICI PIANO PRIMO

PIANTA DIMOSTRAZIONE
ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIENICI

PIANTA
SERVIZI IGIENICI PIANO TERRA
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geom. Luca Cigognini

tecnico@geometracigognini.it
Via C. Salvatori,   35
26867            Somaglia
Via  Vigoni,           2
26867    Somaglia (LO)

cell.         329 6205346
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